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INFORMACJA
dla Wykonawcéw nr 2

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
»Wykonanie wezla cieplnego dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 (dawniej Zespotu

Placéwek O$wiatowych nr 1 w Busku-Zdroju)”
w ramach projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien

publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Wykonawca prosi o wyjasnienie ponizszych rozbiezno$ci:

« Poz. RE5 - Naped elektryczny c.o., Danfoss (brak typu)

« Poz.RE7 - Zawor regulacyjny balansowy dynamiczny, ci$nienie statyczne 2,5MPa, Zetkama (brak typu
oraz $rednicy)

« Poz. RDP1 - Regulator réznicy ci$nien z zaworem dtawigcym na rurce impulsowej ozn. 3222 z
sitownikiem DN 15, kvs-4, Samson (podany typ dotyczy zaworu regulacyjnego a nie regulatora Dp)
Poz. POM2 - Pompa obiegowa c.0. Magna3 32-120, Grundfos (brak informacji czy pompa ma by¢ w
wykonaniu kotnierzowym czy gwintowanym)
Poz. C1 - Cieptomierz gtéwny Multlical 302, Qn-3, gwint DN25 (cieptomierz ten wystepuje w wykonaniu
do Qn-2,5)

« Poz. UZ2 - Reduktor ci$nienia 47-1, kv-6,3 DN20 Samson (podany typ dotyczy regulatora Dp a nie
reduktora ci$nienia)

« Poz 01 - Filtroodmulnik magnetyczny DN50 (brak typu)

« Poz.STW - Termostat bezpieczenstwa - funkcja awaryjnego zamykania, Samson (typ Sitownik STW 53-
2 - nie wystepuje)

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia i uzupetnia brakujace w projekcie technicznym dane:

« Poz RES5 - Typ napedu elektrycznego AME 10

«  Poz.RE7 - Typ zaworu regulacyjnego FlowCon E-Juts DN25.Kv=2,6

« Poz.RDP1 - Typ regulatora roznicy ci$nien 46-6 zakres nast. réz. cis. (0,2-1,0)bar

- Poz.POM2 - Pompa obiegowa ma by¢ w wykonaniu kotnierzowym

+  Poz. C1 - Cieptomierz gtéwny moze by¢ Qn-2,5

« Poz.UZ2 - Typ reduktora 44-2 zakres nast. roz. cis. (2,4-6,3)bar

« Poz 01 - Filtroodmulnik magnetyczny OD(M) XT DN32

. Poz. STW - Termostat 53-43-2, sitownik 58-25-13

Jednoczes$nie Zamawiajacy zwraca uwage, ze zgodnie z zapisem w SIWZ cz. 3 pkt. 3.4 ,Wykonawca
jestuprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére
posiadaja parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w zatacznikach do SIWZ...”

Pytanie 2

Wykonawca prosi o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien 04.09.2018 r.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Waldempar Sikora

4



